	
	



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)       TÄYTTÖOHJE LOMAKKEILLE SL 2A ja SL 2B
Lomake SL 2A, Ilmoitus sähkölaitteistorekisteriin
Lomakkeella ilmoitetaan sähkö​laitteiston käytön johtaja, laitteiston ja haltijan tiedot sekä näiden muutokset. Rekisteröintimaksuista on erillinen tiedote.
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Uusi laitteisto / liittymä: Jakeluverkkoon liitettävä uusi sähkölaitteisto (esim. kiinteistö) tai erityiskohde (3A, 3B), joka ei ole ennestään Tukesin rekisterissä. Kun rekisterissä olevasta entisestä laitteistosta osa siirtyy toiselle haltijalle, on erotettu osa uusi laitteisto. 

Muutettu/laajennettu laitteisto: Tukesin rekisterissä jo olevan laitteiston muutos-, laajennus- tai uudisrakennustyö. 

Muutoksen osalta riittää, kun täytetään muuttuvat kohdat sekä perus​tiedot (120, 130, 140) Entiset haltijan ja laitteiston tiedot annetaan kohdassa 170.

Tukesin sähkölaitteistorekisteri laitteistojen tunnusnumeroineen on nähtävissä Tukesin www-sivuilla : www.tukes.fi , Etusivu > Tietopalvelut > Rekisterit > Sähkö ja hissit
120
Ilmoitetaan erillisten muuntamoiden (ei muuntajien) lukumäärä, sähkölaitteiston luokka, korkein nimellinen jakelujännite ja oman voimalaitoksen kokonaisteho.
 Sähkölaitteistoluokat ilmenevät KTMp:stä (517/1996). 
Näistä Tukesille on ilmoitettava seuraavat 
(ks. Tukes-ohje S4-2004 Sähkölaitteistot ja käytön johtajat):

· 2C Sähkölaitteisto, johon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia

· 2D Sähkölaitteisto, jonka liittymisteho on yli 1 600 kVA (kohta koskee enintään 1 000 V laitteistoja)

· 3A Sähkölaitteisto räjähdysvaarallisessa tilassa, jossa kemikaalin valmistus, käsittely tai varastointi taikka räjähteen valmistus vaatii Tukesin lupaa

· 3B Sähkölaitteisto sairaalan, terveyskeskuksen tai yksityisen tutkimus- ja hoitolaitoksen lääkintätilassa, jossa tehdään anestesiaa tai laajapuudutusta edellyttäviä toimenpiteitä

· 3C Verkonhaltijan jakelu-, siirto- tai muu vastaava sähköverkko
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Ilmoitetaan sähkölaitteiston haltijan yhteystiedot:

· haltijan virallinen nimi, esim. Oy Laitteisto Ab

· muut pyydetyt tiedot
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Ilmoitetaan sähkölaitteistoa koskevat tiedot:

· toimintayksikön nimi, esim. Tehdas A
· Tukesin rekisterinumero (ei uusista liittymistä)
· muut pyydetyt tiedot
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Ilmoitetaan käytön johtajan tiedot:

· nimi, henkilötunnus, työnantaja ja yhteystiedot

· käytön johtajaa ja kunnossapitosopimusta koskevat kysymyskohdat täytetään.

· kun laitteistoon kuuluu yli kolme muuntamoa tai jännite on yli 20 kV, käytön johtajan työnantajan on tehtävä sähkölaitteiston haltijan kanssa sähkölaitteistoa koskeva kunnossapitosopimus, joka on voimassa käytön johtajuuden ajan. Tämä edellyttää käytön johtajan työnantajalta sähköurakointioikeuksia ja riittävää henkilöstöä tavanomaisen ylläpitohuollon ja viankorjauksen suorittamiseksi. Erityistyöt voidaan tilata muualtakin.
Ilmoitukseen käytön johtajan nimeämisestä on liitettävä jäljennös hänen pätevyystodistuksestaan.
160
Allekirjoitukset:

Haltijan ilmoituksessa uudesta laitteistosta ja/tai sen käytön johtajan nimeämisestä on oltava
· haltijan valtuutus (161), 
· käytön johtajan suostumus (162) ja 
· haltijan tai hänen valtuuttamansa allekirjoitus (163). 
Muissa rekisteri​tietojen muutoksissa riittää siihen valtuutetun ilmoittajan allekirjoitus (163).

Lomake SL 2B, Ilmoitus sähkölaitteistotarkastuksista
Lomakkeella ilmoitetaan sähkö​laitteiston varmennus- ja määräaikaistarkastuksista. Ilmoituksista ei veloiteta rekisteröintimaksua.
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Merkitään, mitä tarkastusta ilmoitus koskee. 

Lisäksi ilmoitetaan, milloin sähkö​laitteisto tai sen muutos on otettu tarkoitettuun käyttöönsä.

20, 30,40
Sovella täyttöohjeen kohtia 120, 130 ja 140  (lomake SL 2A).
Tarkastuksen tilaaja ei välttämättä ole sähkölaitteiston haltija. Tarkastuksen suorittajan tulee huolehtia siitä, että haltijaa ja laitteistoa koskevat tiedot ovat oikein tarkastusilmoituksessa. 
Jos saman haltijan samaan kohteeseen sisältyy useamman luokan sähkölaitteistoja, on tarkastetuista luokista ilmoitettava erikseen, esim. 2C ja 3A tai 3B.
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Ilmoitetaan sähkölaitteiston tarkastuksia koskevat tiedot: 

· varmennus- ja/tai määräaikaistarkastuksen suorittajan nimi (valtuutettu tarkastaja tai laitos)

· varmennus- ja/tai määräaikaistarkastuksen ajankohta tai ajankohdat (tarkastuspäivät)
· edellisen määräaikaistarkastuksen ajankohta

Varmennustarkastuksen ilmoituksesta on ilmettävä 
yksilöinti tarkastuksen piiriin kuuluneista tiloista ja laitteistoista, 
jos tarkastus ei ole koskenut koko laitteistoa. 
Määräaikaistarkastusten osatarkastuksia ei ilmoiteta. Määräaikaistarkastuksen ilmoitus tehdään, kun koko laitteisto on tarkastettu.  Kaikki erilliset tarkastuspäivät ilmoitetaan.

Tarkastuksen suorittaneen valtuutetun tarkastajan tai laitoksen on huolehdittava suoritetun varmennus- ja määräaikaistarkastuksen ilmoittamisesta Tukesin rekisteriin kohdassa 120 mainittujen sähkölaitteistoluokkien osalta. 
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