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1 YLEISTÄ








Turvatekniikan keskus (TUKES) pitää painelaiterekisteriä, joka sisältää rekiste�röitä�viä painelaitteita koskevia, valvontaa varten tarpeellisia tietoja. Rekisteröitä�vän paine�laitteen omistajan ja haltijan on huolehdittava, että tarkas�tuslaitos tekee painelaitteen määräaikaistarkastukset säädetyin aikavälein ja tar�vittaessa muutos�tarkastuksia.





Tässä oh�jeessa kerrotaan, miten rekisteröitävän painelaitteen omis�tajan, haltijan ja paine�laitteita tarkastavan tarkastuslaitoksen on toimittava rekisterin ylläpitoa kos�kevien velvoitteiden täyttämiseksi.





TUKES on laatinut rekisterin edellyttämien tietojen toimittamista varten lomak�keita. Lomakkeet ovat tämän ohjeen liitteessä 2. Lomakkeiden täyttöohjeet ovat liitteessä 3 ja pai�nelaiterekisterin koodisto liitteessä 4. Lomakkeet, täyttöohjeet ja painelaite�rekisterin koodisto ovat myös TUKE�Sin kotisivuilla (www.tukes.fi).








2 TARKASTUSLAITOKSEN VELVOITE TOIMITTAA TIETOJA





2.1 Yleistä


Tarkastuslaitoksen on toimitettava TUKESille tiedot ensimmäisestä määräaikais�tar�kastuksesta, määräaikaistarkastuksista, tarkastusten siirroista ja muutostarkas�tuksista.





2.2 Rekisteröinti ja ensimmäinen määräaikaistarkastus





Ensimmäinen määräaikaistarkastus sisältää painelaitteen rekisteröinnin. Rekiste�röitä�vän painelaitteen omistajan tai haltijan on tehtävä ensimmäisessä määräai�kaistarkastuksessa rekisteröinti-ilmoitus, jota varten on käytettävissä TUKESin laatima lomake 1 "Painelaitteen rekisteröinti-ilmoitus".





Ensimmäisessä määräaikaistarkastuksessa tarkastuslaitos tarkastaa rekisteröinti-il�moituksen tiedot (lomake 1) ja tarkastuksen jälkeen täyttää lomak�keen 2 "Pai�ne�laitteen tarkastustiedot". Tarkastuslaitos toimittaa lomak�keet TUKESille.





Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen painelaite�turvallisuudesta (953/1999) 4 §:ssä on säädetty, että omistaja tai haltija pyytää re�kisterinumeron TUKESilta. Käytännöksi on sovittu, että tarkastuslaitokset pyytävät TUKESilta rekisterinume�roita ennakkoon, ja omistaja tai haltija pyytää rekisterinumeron tarkastuslai�tok�selta.





2.3 Määräaikaistarkastukset ja muutostarkastukset





Määräaikaistarkastuksissa ja muutostarkastuksissa tarkastuslaitos täyttää lomak�keen 2 ”Painelaitteen tarkastustiedot”. Tarkastuslaitos toimittaa lomakkeen TU�KESille.
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2.4 Tarkastuksen siirto





Jos tarkastuslaitos päättää omistajan tai haltijan pyynnöstä siirtää painelaitteen mää�räaikaistarkastuksen ajankohtaa myöhäisemmäksi, tarkastuslaitoksen on il�moitettava siitä erikseen TUKESille. Tarkastuslaitos voi siirtää määräaikaistar�kastuksen ajankohtaa myöhäisemmäksi enintään 13 kuukau�della (kauppa- ja teol�lisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta 953/1999, 12 § 2 mom).





Kirjallisesti tehtävässä ilmoituksessa on oltava painelaitteen rekisterinumero, tar�kas�tuksen siirtoa koskevat tiedot ja tarkastuslai�toksen tarkastajan allekirjoitus sekä paine�laitteen omista�jan tai haltijan edustajan tai käytön valvojan al�lekirjoitus.








3 Omistajan ja haltijan velvoite ilmoittaa tietoja





3.1 Yleistä


Rekisteröidyn painelaitteen omistajan ja haltijan on ilmoitettava TUKE�Sille paine�laitteen omistajaa, haltijaa, sijaintia ja käytön valvojaa koskevien tietojen muutok�sista sekä painelaitteen käytöstä poistamisesta.





Ilmoitukset tehdään lo�makkeella 3 "Pai�nelaitteen muutosilmoitus". Lomakkeesta täytetään ilmoituksen tekijää, painelaitetta ja ilmoitettavaa muutosta käsittelevät kohdat. Omistajan tai haltijan edustajan tai käytön valvojan on allekir�joitettava lomake. TUKES suosittelee, että käytön valvojan vaihtumisesta tehtävässä ilmoi�tuksessa on sekä omistajan tai haltijan edus�tajan että uuden käytön valvojan alle�kirjoitukset.





3.2 Käytön valvojan vaihtuminen





Jos käytön valvoja vaihtuu, omistajan tai haltijan on ilmoitettava TUKESille uu�den käytön valvojan tiedot.





3.3 Omistajaa tai haltijaa koskevien tietojen muuttuminen





Jos painelaitteen omistajan tai haltijan tiedot muuttuvat esimerkiksi nimen- tai osoit�teenmuutoksen vuoksi, on uudet tiedot ilmoitettava TUKESille.





Jos painelaite myydään, entisen omistajan on ilmoitettava TU�KESille uuden omista�jan yh�teystiedot. Jos painelaite luovutetaan uudelle haltijalle, omistajan tai entisen hal�tijan on ilmoitettava TU�KESille uuden haltijan yhteystiedot.





Omistajaa ja haltijaa koskevat ilmoitukset on tehtävä myös konkurssien yhtey�dessä.





Jos painelaite myydään tai luovutetaan ulkomaille, omistajan tai haltijan on il�moitet�tava painelaitteen ulkomaille siirtymisestä. Tällöin painelaite poistetaan re�kisteristä, ks. tämän ohjeen kohta 3.7.
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3.4 Painelaitteen poistaminen tilapäisesti käytöstä ja ottaminen uudelleen käyttöön





Jos painelaite poistetaan tilapäisesti käytöstä, omistaja tai haltija voi ilmoittaa TU�KESille, että tämä tieto merkitään painelaiterekisteriin. Rekis�terimerkin�nällä väl�tetään painelaitteeseen aiheettomasti kohdistuvat valvontatoi�menpiteet, sillä mää�räaikaistarkastusvelvoitetta ei ole sellaiselle rekisteröidylle painelaitteelle, jonka käytöstä poistamisesta on ilmoitettu TUKESille.





Omistajan tai haltijan on ilmoitettava TUKESille paine�laitteen ottamisesta uudel�leen käyttöön.





Jos painelaite on ollut käytöstä pois yli vuoden, omistajan tai haltijan on huoleh�dit�tava, että tarkastuslaitos tekee painelaitteelle muutostarkastuksen ennen uutta käyt�töönottoa. Tarkastus�laitos toimittaa muutostarkastuksesta tiedot TUKESille, ks. tämän ohjeen kohta 2.3.





3.5 Painelaitteen sijainnin muutos





Jos painelaite asennetaan uuteen paikkaan, omistajan tai haltijan on ilmoitettava TUKESille painelaitteen uusi sijainti.





Jos painelaite asennetaan uuteen paik�kaan, omistajan tai haltijan on huolehdittava, että tarkastuslaitos tekee painelaitteelle muutostarkastuksen ennen käyttöönottoa. Tarkastuslai�tos toi�mittaa muutostarkas�tuksesta tiedot TUKESille, ks. tämän oh�jeen kohta 2.3.





3.6 Painelaitteen romuttaminen





Jos painelaite romutetaan, omistajan tai haltijan on ilmoitettava siitä TUKESille, jotta painelaite voidaan poistaa rekisteristä. Rekis�teristä poistamisella vältetään paine�laitteeseen aiheettomasti kohdistuvat valvontatoi�menpiteet.





TUKES suosittelee, että romutettavan painelaitteen rekisterikilpi toimitetaan TU�KESille ilmoituksen mukana.





3.7 Painelaitteen poistaminen rekisteristä muun kuin romuttamisen vuoksi





Jos painelaite ei ole enää rekisteröitävä, omistajan tai haltijan on ilmoitettava tästä TUKESille, jotta painelaite poistetaan rekisteristä. Rekis�teristä poistamisella väl�tetään paine�laitteeseen aiheettomasti kohdistuvat valvontatoi�menpiteet.





Peruste�lut rekiste�ristä poistamiselle on esitettävä. Rekisteristä poistaminen voi pe�rustua esimerkiksi seuraaviin syihin:


tarkastuksessa on muutettu painelaitteen suurimpia sallittuja käyttöarvoja si�ten, että rekisteröintiraja alittuu. Pelkkä käyttöarvojen alentaminen ei riitä.


29.11.1999 voimaan tulleiden painelaitesäädösten mukaan painelai�tetta ei enää rekisteröitäisi


painelaite viedään pysyvästi pois Suomesta.





Jos rekisteristä poistaminen perustuu suurim�pien sallittujen käyttöarvojen muut�tami�seen, ilmoitukseen on lii�tettävä tarkastuslaitoksen pöytäkirja, jossa tämä to�detaan.








4 PAINELAITTEIDEN SEURANTA JA KUNNONVALVONTA





Painelaitteiden seurannasta ja kunnonvalvonnasta on annettu TUKES-ohjeet P1-2000 ja P2-2000. Painelaitteiden omistaja tai haltija ilmoittaa seurannasta ja kun�nonvalvonnasta TUKESille näiden ohjei�den mukaisesti.





Tarkastuslaitos toimittaa seurannassa ja kunnonvalvonnassa olevien painelaittei�den määräaikaistarkastuksista tiedot TUKESille, ks. tämän ohjeen kohta 2.3.








5 KULJETETTAVAT PAINELAITTEET





5.1 Yleistä


Kuljetettavana painelaitteena rekisteröidään liikenneminis�teriön asetuksen kulje�tettavista painelaitteista ja vaarallisten aineiden kuljetuk�seen käytettävistä pai�neella tyhjennettävistä tai täytettävistä säiliöistä (579/2000) 10 §:ssä rekisteröitä�väksi määrätty


paineellisena luokan 2 kaasujen kuljetukseen tarkoitettu astia tai säiliö


yli 0,5 bar paineella tyhjennettävä tai täytettävä astia tai säiliö, jota käyte�tään muihin vaarallisten aineiden kuljetusluokkiin kuin luokkaan 2 kuuluvien ai�neiden kuljetukseen ja joka on kuljetuksen aikana paineeton.





5.2 Rekisteröinti ja käyttöönottotarkastus





Kuljetettava painelaite rekisteröidään käyttöönottotarkastuksessa. Omistajan tai haltijan on tehtävä käyttöönottotarkastuksessa rekiste�röinti-ilmoitus, jota varten on käytettävissä TUKESin laatima lomake 1T "Kul�jetettavan paine�laitteen rekiste�röinti-ilmoitus”.





Käyttöönottotarkastuksessa tarkastuslaitos tarkastaa rekisteröinti-ilmoituksen tie�dot (lomake 1T) ja tarkastuksen jälkeen täyttää lomak�keen 2T "Kuljetettavan pai�nelaitteen tarkastustiedot". Tarkastuslaitos toimittaa lomak�keet TUKESille.





Liikenneminis�teriön asetuksen (579/2000) 10 §:ssä on säädetty, että omistaja tai haltija pyytää re�kisterinumeron TUKESilta. Käytännöksi on sovittu, että tarkas�tuslaitokset pyytävät TUKESilta rekisterinumeroita ennakkoon, ja omistaja tai haltija pyytää rekisterinumeron tarkastuslai�tokselta.





5.3 Määräaikaistarkastukset ja ylimääräiset tarkastukset





Määräaikaistarkastuksissa ja ylimääräisissä tarkastuksissa tarkastuslaitos täyttää lomakkeen 2T ”Kuljetettavan painelait�teen tarkastustiedot”. Tarkastuslaitos toi�mittaa lomakkeen TUKESille.








6 KÄYTÖSSÄ OLEVAN Painelaitteen rekisteröiNTI





Jos painelaite on rekisteröitävä esimerkiksi painelaitteen suurimpien sallittujen käyt�töarvojen tai säädösten muuttumisen vuoksi, on sille tehtävä muutostarkastus. Muutostarkastuksessa painelaitteen omistajan tai haltijan sekä tarkastuslaitoksen on meneteltävä tämän ohjeen kohtien 2.2 ja 2.3 mukaisesti. Kuljetettavissa paine�laitteissa menetellään ohjeen kohtien 5.2 ja 5.3 mukaisesti.








7 LISÄTIETOJA





Painelaitteiden rekisteröinnistä on säädetty painelaitelain (869/1999) 8 ja 10 §:ssä. Re�kiste�rin ylläpitoa koskevista velvoitteista on säädetty tarkemmin kauppa- ja te�olli�suus�ministeriön päätöksen painelaiteturvallisuudesta (953/1999) 4, 9, 18, 19 ja 22 §:ssä.





Kuljetettavien painelaitteiden rekisteröinnistä ja rekisterin ylläpidosta on säädetty liikenneminis�teriön asetuksen kuljetettavista painelaitteista ja vaarallisten aineiden kuljetuk�seen käytettävistä paineella tyhjennettävistä tai täytettävistä säiliöistä (579/2000) 10 ja 11 §:ssä.





Tämä ohje on annettu painelaitelain (869/1999) 25 §:n ja liikennemi�nisteriön ase�tuksen (579/2000) 18 §:n perusteella. Ohje tulee heti voimaan ja on voimassa enintään 31.10.2007 saakka. Ohje kor�vaa TUKES-ohjeen P1-98 ”Paineastiarekis�teri”.





Lisätietoja tästä ohjeesta antaa Turvatekniikan keskus, PL 123, 00181 Helsinki, puhe�lin (09) 61 671, telekopio (09) 616 7466, Internet www.tukes.fi.





Ohjeen yksittäiskappaleita voi tilata Turvatekniikan keskuksen kirjaamosta, ja ohje on myös TUKESin Internet-sivuilla.





TUKES-ohjeiden vuositilauksia ja yksittäiskappaleita myy: Stellatum Oy/Tilaajapalvelu, Kuoppamäentie 3 A, 33800 Tampere, pu�helin 9800-2599, ti�laajapalvelu@stellatum.fi.
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